
Ime i  prezime:  
L. V. 9  

 MJERENJE SNAGE U TROFAZNOM  

  
 

Razred: TROVODNOM SUSTAVU Datum:  

  

   
 

 

I. UVODNA PITANJA I ODGOVORI  
 
 

1. Što podrazumijevamo pod nesimetričnim opteredenjem trofazne mreže?   
…………………………………………………  

 

2. Koju snagu možemo mjeriti Aronovim spojem vatmetara ?   
…………………………………………………  

 
 

3. Koji uvjeti moraju biti ispunjeni da se može mjeriti Aronovim spojem u 
trovodnom nesimetrično opteredenom sustavu električne mreže ?   
…………………………………………………  

 

4. Kako se spajaju strujni i naponski svici vatmetra ?   
…………………………………………………  

 
 

5. Na što treba obratiti pozornost kada je sustav električne mreže 
optereden pretežno induktivnim trošilima ?   
…………………………………………………  

 

II.       SREDSTVA: 

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5. 



 
III. IZMJERITE DJELATNU, JALOVU I PRIVIDNU SNAGU U 

TROFANZOM TROVODNOM SUSTAVU  
 
 
 

1. Sastavite mjerni sklop prema donjoj shemi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.   Očitajte izmjerene veličine, a rezultate upišite u donju tablicu 
 
 
 

 

VRSTA 

TROŠILA 
 

OTPORNIK 
 

MOTOR 
 
 
 

 

IV. ZAMJENITE TROFAZNI OTPORNIK SA TROFAZNIM MOTOROM OČITAJTE 
REZULTATE MJERENJA I UPIŠITE U DRUGI REDAK TABLICE. 



V.       IZRAČUNAJTE FAKTOR SNAGE ZA OBA TROŠILA TE ZA MOTOR. 
 

 

1. OTPORNIK 
 
 
 

2. MOTOR 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI.      NA OSNOVU ODREDITE     ZA OBA TROŠILA, A REZULTATE 
 

UPIŠITE U TABLICU. 
 
 
 
 

VII.     NACRTAJTE VEKTORSKE DIJAGRAME STRUJA I NAPONA ZA OBA 
 

TROŠILA U MJERILU 1cm = 1A = 50V (crtati na milimetarskom papiru) 
 
 
 
 

VIII.    ZAKLJUČAK 
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